
LEGENDA

RADIATORE A 18 ELEMENTI

COLLETTORE DI ZONA

RADIATORE A 10 ELEMENTI

2x15 el.

numero di elementi

per radiatore

numero di radiatori

installati nel locale

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

MANDATA ACQUA CALDA

RITORNO ACQUA CALDA

COLONNA MONTANTE

VERTICALE A PARETE

                       AREA EDILIZIA SCOLASTICA
                  Ufficio Specialistico Tecnico Edilizia Scolastica 1

Provincia di Napoli

AMPLIAMENTO DELL'ITC SIANI

via Gaudiosi - Casalnuovo 

impianto di riscaldamento
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